
Cz. 5-ta PRZEBUDOWY SIECI nN (długość odcinka 40 m)
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SCHEMAT REALIZACYJNY PRZEBUDOWY cz.5

UWAGA: ochronniki +rura osłonowa +opr.oświetleniowa
pozostają bez zmian
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proj.rura AROT SRS 110
niebieska -8m-

istn.kabel nN do
likwidacjiwymiana kabla

na YAKXS 4x70mm2
       -40m-

UWAGA: ochronniki +rura osłonowa 
pozostają bez zmian

istn.ZK
bud.nr 145g

istn.słup
nN

istn. Ozi 0,66/2,5 kA
+rura osłonowa słupa
+ uziem.do pozostawienia

istn. sieć rozdzielcza AL. 4x50+35 mm2 wraz z przyłączami

istn. sieć rozdzielcza AL. 4x50+35 mm2 wraz z przyłączami do likwidacji

istn. oprawa sodowa SGS 2 do przeniesienia

istn. oprawa sodowa SGS 2 do przeniesiona na nowy wysięgnik

UWAGA:
1.Oznaczenia słupów należy wykonać zgodnie ze standaryzacją Enea Operator SĄ
2. Materiały z demontażu i utylizacji zdać i uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Świebodzin

proj.sieć rozdzielcza AsXSn 4x70+ AsXSn 2x35 mm2 wraz z przyłączami 
- AsXSn 4x25 mm2
proj.słupy typu E-10,5

proj.zbudowa ograniczników przepięć typu SE.30.166 BZ (BOP 0,66/5 kA) 
z uziemieniem P.1.9

LEGENDA PRZEBUDOWY:
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